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∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
                                                                     ΠΡΟΣ 

τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 
 
ΘΕΜΑ:  Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Βλάβης Ηλεκτροβάνας Κεντρικής ∆εξαµενής  

Πόσιµου Ύδατος στη ∆ηµοτική Ενότητα Άνοιξης 
ΣΧΕΤΙΚΟ:  
 
Σύµφωνα:  
 
1. Με την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονοµική Επιτροπή 
«αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το 
δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης  αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης 
έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.  
 
2. Με το µε αρ. πρωτ. 27469/19.8.2013 έγγραφο της ∆ηµοτικής Ενότητας Άνοιξης, το οποίο 
επισυνάπτεται στο παρόν, την Πέµπτη 1.8.2013 και ώρα 7:30 ειδοποιήθηκε ο υδραυλικός ότι 
η περιοχή γύρω από την κεντρική δεξαµενή της δηµοτικής ενότητας Άνοιξης είχε πληµυρίσει 
και αφού, πήγε επί τόπου διαπίστωσε ότι το ένα από τα τρία ξεχωριστά διαµερίσµατα της 
δεξαµενής του οποίου η πλήρωση ελέγχεται από ηλεκτροβάννα Φ200 είχε υπερχειλίσει γιατί 
η ηλεκτροβάννα δεν λειτουργούσε. Ο υδραυλικός έκλεισε την παροχή πλήρωσης µε την 
χειροκίνητη βάνα και ενηµέρωσε τον προϊσταµένο υδραυλικό κ. Αγγελίδη Παναγιώτη και τον 
κ. Τσιλιγκίρη Μιχάλη, Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Ενότητας Άνοιξης, ο οποίος επειδή έπρεπε να 
αποκατασταθεί άµεσα η βλάβη της ηλεκτοβάννας ώστε η δεξαµενή όταν γεµίζει να µην 
υπερχειλίζει, και όταν κατεβαίνει η στάθµη της να γεµίζει, έδωσε εντολή να ειδοποιήσουν τον 
ιδιώτη τεχνικό κ. ∆εληγιάννη Σωτήρη ο οποίος µετέβει την ίδια ηµέρα στις 10:00 στη 
δεξαµενή και διαπίστωσε και αυτός τη βλάβη (είχε φρακάρει ο δίσκος της ηλεκτροβάνας και 
αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να καεί ο κινητήρας της) και ότι χρειάζεται αντικατάσταση της 
ηλεκτροβάννας. Λόγω του επείγοντος, όπως προαναφέρθηκε, ο κ. Τσιλιγκίρης Μιχάλης, 
Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Ενότητας Άνοιξης, έδωσε εντολή στον κ. ∆εληγιάννη Σωτήρη να 
αντικαταστήσει την εν λόγω ηλεκτοβάννα µε καινούργια. 
 
Ο κ. ∆εληγιάννης Σωτήρης υλοποίησε την αντικατατάσταση και πρσκόµισε τη συνηµµένη 
προσφορά στο ∆ήµο µε το κοστολόγιο της επισκευής που ανήλθε σε 3.874,50 € 
συµπεριλαβανοµένου του ΦΠΑ 23%. 
  
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για την απευθείας ανάθεση αποκατάστασης της βλάβης 
του συστήµατος πλήρωσης (ηλεκτροβάννα) της κεντρικής δεξαµενής στη ∆ηµοτική Ενότητα 
Άνοιξης στον ιδιώτη τεχνικό ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων συστηµάτων ύδρευσης κ. 
∆εληγιάννη Σωτήρη, την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης 3.874,50 € µε χρέωση 
του Κ.Α. 25.6262.0005 µε ονοµασία «Ηλεκτρολογικές Εργασίες Αντλιοστασίων και 
∆εξαµενών» προκειµένου να εξοφληθεί ο κ. ∆εληγιάννη Σωτήρης. 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
 
 Συντάκτης Προϊστάµενος ∆ιευθυντής  
Ονοµ/µο     
Υπογραφή     
Ηµερ/νία     
 


